QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)
ILUMINACAO TOMADAS CARGAS CARGAS CARGAS CARGAS PROTECAO FASE
ESPECIAIS ESPECIAIS ESPECIAIS ESPECIAIS CONDUTOR -
Circuitos CASA DO QUADRA CARGAS (VA) 5 FINALIDADE
CHIMA. PALCO (mm?) .
32 VA | 50VA [150 VA| 100VA |600VA PRODUTOR ESPORTES Dis;j. (A) DR (30ma) (A) Vv A B
6,0 kVA 10,0 kVA
6,0 kVA 6,0 kVA
1 1x32 0 EXISTENTE
ILUMINACAO METALICA
2 10 1500 6,00 1x32 1500
(PARTE 2)
3 0 EXISTENTE
ILUMINACAO METALICA E
4 6 6 1200 6,00 1x32 1200 REFLETOR LED VERD
(PARTE 2)
5 3X40 3335 3335 3335 EXISTENTE
6 3X40 4000 4000 4000 EXISTENTE
7 1 6000 6,00 3X32 2000 2000 2000 ESPERA QUADRA ESPORTE
Total 0 6 16 0 0 0 0 0 1 8700 4#16,0 + 1#16,0 3x63 4x63 9335 10535 10835
1 2 EXISTENTE
5 3#6,0mm? S 1x32A
] ﬂﬂ\ _ : 1.500 VA (Fase B)
S5#16,0mm SOmA
DR 3
3x63A 4x63A ] EXISTENTE
D 4 3#6,0mm? S 1x32A
S - 1200 VA (Fase A)
1 : EXISTENTE
6 N
° EXISTENTE
7 5#6,0mm? / \ 3x32A
Vem da caixa de medigdo ° 6.000 VA (Fase V-A-B)
4#16 mm?, 1KV, 240mm
Jk Cabo da PE, vem da Malha de Aterramento.
r N OBS: Nao utilizar o aterramento da medigao.
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