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TUBULAGAO DE ESGOTO - PVC
CAIXA DE INSPEGAO 70x60x50cm
CAIXA SIFONADA

TUBO VENTILADOR - PVC @ 50mm

Planta Baixa - Projeto Eletrico
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VERGA 12 X15CM
ARMADURA 4 @ 8,0mm
ESTRIBO @ 5,0mm
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Fachada frontal
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TUBULAGAO DE AGUA FRIA - PVC @ 25mm 13,5metros

REGISTRO 03 unidades

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAGCAO:

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA H=0,20m

LAVATORIO H=0,60m
REGISTRO H=2,00m
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Praca Sao José - Bairro Sao José - Pinhal Grande (RS)
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